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Fiche Référence Eau Potable 
Etude diagnostique du réseau et Schéma Directeur 

- Etude pour la réalisation de l’étude diagnostique et du schéma directeur d’alimentation en eau potable 
- Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte d’Eau Potable de la région de Jurançon (64). 
- Montant de la mission : 180 000 € H.T. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptif du syndicat :  
- Syndicat regroupant 25 communes comprenant 26 600 abonnés soit environ 70 000 habitants. 

- Ressource constituée d’un champ captant de 17 puits repartis sur 4 sites (avec station d’alerte). 
- 850 km de canalisations - 26 ouvrages de stockage - 8 stations de pompage. 
- Volume annuel produit de l’ordre de 6 500 000 m3 - 27 interconnexions. 

 

Descriptif de la mission :  
- Inventaire des données de production, d’adduction et de distribution. 
- Campagne de mesures et de modélisation (sous Piccolo). 
- Analyse prospective et évaluation des ressources en eau mobilisables. 
- Proposition de scénarios et programme pluriannuel de travaux 
- Elaboration du plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE) 

(ml) (€ HT)

I -  Renforcement des canalisations 14 23 000 8 490 000

II - Modification du fonctionnement hydraulique 3 2 000 1 320 000

III - Amélioration de la qualité de l'eau 4 - 22 000

IV - Sécurisation 2 500 355 000

V - Autonomie des secteurs - Renforcement du stockage 4 3 369 000

VI - Interconnexion 1 PM

VI - TOTAL DES AMENAGEMENTS PROPOSES 28 25 500 13 556 000
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